SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zivotného prostredia Bratislava
Stale pracovisko Nitra
Marianska dolina 7, 949 01 Nitra

Cislo: 1315-39446/2017/Kap/370210805/KR-Z18 v Nitre dila 14. 12. 2017
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ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Bratislava, Stale
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania akontroly (d’alej len ,In3pekcia®), ako
prislusny orgén Statnej spravy podl'a § 9 ods. 1 pism. ¢) a § 10 zakona &. 525/2003 Z. z. o $tatnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie ao zmene adoplneni niektorych zikonov v zneni
neskorSich predpisov a podl'a § 32 ods. 1 pism. a) zékona &. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole zneCistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*) a ako $pecidlny stavebny trad podl'a § 120 ods. 1
zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,stavebny zdkon®) v stdinnosti so zdkonom ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom konani*), na zaklade navrhu
na uvedenie stavby do uZivania, predloZenych dokladov a uskutoéneného kolauda¢ného konania

vyddva podla § 82 stavebného zakona rozhodnutie na uzivanie stavby:

»Intenzifikdcia vyrobne mocoviny 3
(d’alej len ,,stavba®)

stavebnikovi: Duslo, a. s., Administrativna budova, ev. & 1236, 927 03 Sal’a, ICO: 35 826 487
v rozsahu:

stavebného objektu: SO-01 Stavebné upravy v a pri existujacom objekte ¢&. 42-15
prevadzkového stuboru: PS 01 Intenzifikdcia vyrobne mocoviny 3
katastralne tizemie: Mocenok

6040/1, 6040/200, 6040/201, 6040/202, 6040/464, 6040/530 register
»C“ podla LV ¢&. 841

katastralne tizemie: Trnovec nad Vihom
na pozemkoch pare. ¢.: 1579725, 1579/26 - register ,,C* podl’a LV ¢. 593

p<

na pozemkoch parc.
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ucel stavby: budovy — nebytové budovy — priemyselné budovy a sklady -
priemyselné budovy
charakter stavby: trvala.

Stavba je sucast’ou prevadzky ,,Mocovina 3,
J

Obec Mocenok ako prislusny stavebny urad vydala listom ¢. S/2013/358 zo dia 05. 03. 2013
podla § 39a ods. 3 pism. d) stavebného zakona stanovisko, Ze predmetna stavba si nevyzaduje
rozhodnutie o umiesteni stavby a zaroven vydala sthlas podla § 120 ods. 2 a § 140b stavebného
zdkona k vydaniu stavebného povolenia $pecidlnym stavebnym uradom. Obec Mocenok vydala
podla § 4 ods. 3 pism. d) zakona & 369/1990 o obecnom zriadeni v zneni neskor$ich predpisov
sthlasné zavizné stanovisko ¢&. S/2013/357 zo diia 05. 03. 2013 k projektovej dokumentécii stavby.

Obec Trnovec nad Vahom, ako prislusny stavebny urad, vydala listom ¢. 2012/1895 zo diia
07. 12. 2012 podla § 39a ods. 3 pism. d) stavebného zékona stanovisko, Ze predmetna stavba si
nevyzaduje rozhodnutie o umiestneni stavby a zaroveti vydala sthlas podl'a § 120 ods. 2 a § 140b
stavebného zakona k vydaniu stavebného povolenia $pecidlnym stavebnym uradom. Obec Trnovec
nad Vahom vydala podla § 4 ods. 3 pism. d) zdkona €. 369/1990 o obecnom zriadeni v zneni
neskorsich predpisov suhlasné zavidzné stanovisko €. 2012/1896 zo dna 07. 12. 2012 k projektovej
dokumentacii stavby.

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky ako prislusny organ podla zakona
&.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o posudzovani vplyvov na 7P, vydalo
listom &. 9664/11-3.4/ml zo dia 19. 12. 2011 vyjadrenie, Z¢ pri zmene navrhovanej Cinnosti
,.Intenzifikdcia vyroby na vyrobni MoCovina 3“ sa nepredpokladd podstatny nepriaznivy vplyv na
Zivotné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podla § 18 ods. 4 zakona o
posudzovani vplyvov na ZP .

Stavba je sucastou prevadzky ,,Mocovina 3“ a bola zrealizovand na ziklade zmeny
integrovaného povolenia, ktorej su¢ast'ou bolo stavebné povolenie na uvedenu stavbu, ktoré vydala
Ingpekcia & 3080-25122/2013/Mati,Poj/370210805/Z18-SP zo dnia 24. 09. 2013, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ diia 10. 10. 2013.

Povolenie na do¢asné uZivanie stavby na ski§obnu prevadzku na dobu 12 mesiacov, vydala
Indpekcia rozhodnutim &. 4709-34084/2014/Man,Jak/370210805/Z223-SkP zo dfia 27.11. 2014,
ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 28. 11. 2014.

Prevadzkovatel' opédtovne poziadal o vydanie povolenia na docasné uzivanie stavby na
skusobnu prevadzku z dovodu instalacie novych ndhradnych dielov N/C metra (povodné zariadenie
je dlhodobo nefunké&né), ktory bude potrebny pre regulaciu optimalneho pomeru NH3 a CO> pri
syntéze mocoviny. In§pekcia vydala povolenie na do¢asné uzivanie stavby na skuSobnt prevadzku
do terminu 31. 12. 2016 rozhodnutim &. 5609-28509/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dia
02. 10. 2015, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dfia 07. 10. 2015.

Prevadzkovatel' opitovne poziadal o vydanie povolenia na doCasné uZivanie stavby na
skugobnti prevadzku z ddévodu potreby opakovaného vykonania opravneného merania emisi,
vzhl'adom k tomu, Ze prvotné meranie emisii prebehlo za ne$tandardnych podmienok, o sposobilo
prekro¢enie emisného limitu. In$pekcia opétovne vydala povolenie na do¢asné uzivanie stavby na
skasobni  prevadzku  do  terminu  30. 09. 2017  rozhodnutim ¢ 7731-
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37776/2016/Kap/370210805/SkP-Z18 zo dia 01. 12. 2016, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia
20, 12, 2016.

Prevadzkovatel' opétovne poziadal o vydanie povolenia na dofasné uZivanie stavby na
skusobnu prevadzku, nakolko nebolo mozné zabezpedit' vysledok opravneného merania — t. ]
Spravu z opravneného merania emisii vypracovani akreditovanym laboratériom, ktord tvori
podklad pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia. InSpekcia vydala povolenie na docasné uZivanie
stavby rozhodnutim ¢. 6989-30083/2017/Kap/370210805/SkP-Z18 zo diia 29.09.2017, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ diia 29. 09. 2017. Dogasné uZivanie stavby na skuobnu prevadzku bolo
tymto rozhodnutim uréené do terminu 31. 12. 2017.

Prevadzkovatel’ podal diia 16. 09. 2016 névrh na uvedenie stavby ,Intenzifikdcia vyrobne
mocoviny 3% do trvalého uZivania. Diiom podania ndvrhu bolo zagaté konanie o uvedeni stavby do
uZivania (kolauda¢né konanie). Prevadzkovatel’ podal diia 28. 10. 2016 navrh na preruSenie konania
vo veci vydania kolaudaéného rozhodnutia, ktorym bude povolené uZivanie stavby ,,Intenzifikicia
vyrobne mocoviny 3* z dévodu potreby opakovaného vykonania opravneného merania emisii. Na
zaklade uvedeného navrhu InSpekcia konanie rozhodnutim ¢ 7137 -
34696/2016/Jak/370210805/KR-Z18 zo diia 07.11.2016 prerusila a listom &  7137-
34694/2016/Jak/370210805/KR-Z18 zo diia 07. 11.2016 vyzvala prevadzkovatela na doplnenie
podkladov. Prevadzkovatel’ dita 07. 11. 2017 doplnil Spravu o oprdvnenom merani emisii, &m
pominuli prekdzky v konani a In$pekcia oznédmila listom ¢. 1315-36811/2017/Kap/370210805/KR -
Z18 zo dila 24. 11. 2017 zacatie konania o uvedeni stavby do uZivania a zaroveti nariadila na deti

12. 12. 2017 ustne pojednavanie spojené s miestnym zistovanim

Podmienky pre uzivanie stavby:

1. Stavbu moZno uZivat’ na Glel uréeny v tomto rozhodnuti.

2. Zabezpecit' vykonavanie periodickych odbornych prehliadok a skusok technickych zariadeni
v predpisanych  terminoch  podla technickych podmienok stanovenych vyrobcom,
podla osobitnych predpisov a v zmysle ustanoveni STN vztahujtcich sa na predmetnu stavbu.

3. UZzivanie stavby nesmie ohrozovat’ verejny zdujem z hl'adiska ochrany Zivota a zdravia osdb,
Zivotného prostredia, bezpeénosti préce, technickych zariadeni a poZiarnej ochrany.

4. Vybudovanej stavbe venovat® trvald starostlivost, aby sluZila svojmu tdelu a projektovanym

kapacitam.

Zasadné zmeny, ktor€ si vyziada prevadzkovanie vybudovanej stavby, prerokovat’ s Ingpekciou.

6. 'V lehote do 28. 02. 2018 odstranit’ nasledovné nedostatky uvedené v zavéznom stanovisku
InSpektoratu prace Nitra ¢. IPNR/IPNR-OBOZP/BEZ/2017/2276 zo diia 12. 12. 2017, cit.:

o

Prevadzkové budovy a objekty 0699

1. Vystupny rebrik na budovu velinu mocoviny 3 nebol ochranny ko3 opatreny piatimi zvislymi
ochrannymi prvkami, ale len $tyrmi, &m porusil ustanovenie § 6 ods.1 pism. a) a § 38 ods. 1
zdkona ¢.124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (d’alej len zékon &. 124/2006 Z. z.) , nedodrZanim bezpecnostnej urovne,
ktord vyplyvaz ¢l.42 a 44 STN 74 3282 : 1989

2. Potrubné rozvody pary na kolaudovanej stavbe neboli oznadené v plnom rozsahu podla
parametrov a smerom pretekajicej latky na jednotlivych poschodiach ST1 ,  &m porusil
ustanovenie § 6 ods.1 pism. a) a § 38 ods. 1 zdkona ¢&.124/2006 Z. z. , nedodrZanim
bezpenostnej urovne, ktord vyplyvaz ¢&l. 8 STN 130072: 1990

3. Nebolo doplnené bezpetnostné oznatenie na hrane okraju zvysenych stupiiov pri podlahe pod
aparatmi a potrubia pri podlahe na kolaudovanej stavbe na 3 podlazi, &m porusil ustanovenie
§ 6 ods.1 pism. a), d) zdkona €.124/2006 Z. z. a § 2 NV &. 387/2006 Z. z.



10.

11.
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Priechody ztZzené pod 0,9 m a zniZené pod 2,1m nebolo doplnené bezpetnostné oznalenie,
&im porusil ustanovenie § 13 ods. 6 zakona ¢.124/2006 Z. z.a § 2 ods. 1 NV ¢&. 387/2006 Z. z.
Potrubie dusika do kompresorov na prizemi bolo skorodované anebolo oznatené podla
platného predpisu, ¢im porusil ustanovenie § 6 ods.l pism. a), d) a § 38 ods. 1 zdkona
¢.124/2006 Z. z. , nedodrzanim bezpe&nostnej urovne, ktora vyplyva z ¢l. 8 STN 130072:
1990

Zostup z 4 podlazia na medziposchodie k aparatu tlakového absorbéra 2232 nebol opatreny
schodikmi resp. rebrikom so zachytnym drzadlom, ¢im porusil ustanovenie § 6 ods. 1 pism. d)
a § 38 ods. 1 zékona &. 124/2006 Z. z. , nedodrZanim bezpe¢nostnej urovne upravenej v ¢l. 44
STN 73 4130 : 1985

Prirubové spoje na rozdel'ovaéi pary na 3- poschodi ana ST1 boli skorodované, neoSetrené od
korézie a niekolI’ko potrubnych vetiev pri uzdveroch pary neboli oznacené Stitkom, ¢im porusil
ustanovenie § 6 ods.1 pism. a), d) zdkona ¢.124/2006 Z. z.

Prechod medzi 3 podlazim a ST1 nebolo opatrené zdbradlim o minimélnej vySke 1,1 m,
doplneny d’aldim horizontalnym ochrannym prvkom, ¢im porusil ustanovenie § 6 ods. 1 pism.
a), d) vnadvéznosti na § 38 ods. 1 zékona ¢&. 124/2006 Z. z., nedodrzanim bezpecnostnej
urovne, ktord vyplyva z ¢l. 4.4.1 pismeno b) STN 743305: 2014

Nebezpeéné miesta, stipy na ST1 neboli vyznatené v plnom rozsahu bezpetnostnym znagenim
¢im porusil ustanovenie § 6 ods.1 pism. a), d) zdkona ¢.124/2006 Z. z. a § 2 NV ¢. 387/2006
Z. Z.

Potrubia pary mali miestne opotrebované, izolaéné krytie , ¢im porusil ustanovenie § 6 ods.1
pism. a), d) zdkona ¢.124/2006 Z. z.

MontéZny otvor na 3 podlazi nad NTKK nebol viditel'ne zaisteny proti posunutiu a vyznaena
unosnost’ podlahy na jeho povrchu, ¢im porusil ustanovenie § 6 ods.l pism. a), d) zdkona
¢.124/2006 Z. z.

VTZ
Elektrické zariadenia 0703

12,

13,

14.

Sprievodna technickd dokumentécia, navody na obsluhu a udrzbu elektrickych rozvadzaCov
7S3.3, ZS04, ZS2.1 neboli predloZené v potrebnom rozsahu , ¢im porusil ustanovenie § 13
ods. 1 a ods. 2 zdkona ¢.124/2006 Z. z. a § 6 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.

Neboli predlozené osvedéenia o akosti a kompletnosti od elektrickych rozvadzaCov ZS3.3,
7S04, 7S2.1, ¢im porusil ustanovenie § 6 ods.1 pism. a), n) a § 38 ods. 1 zékona ¢.124/2006
Z. z., nedodrZzanim bezpe¢nostnej urovne ktora vyplyva ¢l. 2 STN 33 1500: 1990

Nebolo predloZené vyhlasenie o zhode od elektrickych rozvadzaov ZS3.3, 2S04, ZS2.1, ¢im
porusil ustanovenie § 6 ods.1 pism. a), n) zak. ¢. 124/2006 Z. z. a § 13 zakona €. 264/1999 Z. z.
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len zékon €. 264/1999 Z. z.)

0704

15,

Prestupy kablov cez stenu na prizemi prevadzky neboli zaizolované nehorl'avou izolatnou
hmotou, ¢im porusil ustanovenie § 6 ods.1 pism. d) zakona €.124/2006 Z. z. a § 4 a prilohy ¢. 1
NV €. 391/2006 Z. z.

Tlakové zariadenia 0708

16.

17.

18.

Pri kompresore ¢pavku na prizemi bol poskodeny 1 Ks manometra , lebo ukazoval na stupnici
mimo uréené hodnoty tlakomeru, ¢im porusil ustanovenie § 6 ods.l pism. a), d) zakona
¢.124/2006 Z. z.

Priame teplomery na kompresoroch ¢pavku a CO2 neboli oznacené Cervenou ryskou na
maximalnej resp. minimalnej teplote z hl'adiska bezpec¢nosti technickych zariadeni, ¢im porusil
ustanovenie § 6 ods.l pism. a) a § 38 ods. 1 zdkona €.124/2006 Z. z., nedodrzanim
bezpeénostnej trovne ktora vyplyva ¢l. 4.4.4.1 STN 690012:2014

Tlakomer na rozdelovali pary na medziposchodi 5 a 4 nebol oznaceny Cervenou ryskou na
maximalnej hodnote tlaku z hladiska bezpe¢nosti technickych zariadeni , ¢im porusil
ustanovenie § 6 ods.l pism. a) a § 38 ods. 1 zadkona ¢.124/2006 Z. z., nedodrZanim
bezpeénostnej trovne ktora vyplyva ¢l. 4.4.2.1 STN 690012:2014
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19. Tlakomer na rozdel'ovaci pary na medziposchodi 5 a 4 nebol takého rozsahu, aby bola
maximdlna prevadzkova hodnota tlaku do 2/3 jeho rozsahu , ¢im porusil ustanovenie § 6 ods.1
pism. a) a § 38 ods. 1 zdkona ¢.124/2006 Z. z., nedodrZzanim bezpe¢nostnej Grovne ktora
vyplyva €l. 4.4.2.5 STN 690012:2014

20. Tlakomer na rozdelovaci pary na medziposchodi 5 a 4 nebol opatreny 3-cestnou armaturou,
aby sa dal tento prevadzkovy tlakomer odkontrolovat’ aj kontrolnym tlakomerom , &im porusil
ustanovenie § 6 ods.l pism. a) a § 38 ods. 1 zékona ¢&.124/2006 Z. z., nedodrZzanim
bezpecnostnej trovne ktord vyplyva ¢l. 4.4.2.3 STN 690012:2014

7. Ozndmit’ odstrdnenie nedostatkov uvedenych v zdvdznom stanovisku In§pektoratu prace Nitra
¢. IPNR/IPNR-OBOZP/BEZ/2017/2276 zo diia 12. 12. 2017 na prislusny In$pektorat prace
a Slovensku in$pekciu Zivotného prostredia v lehote do 7 dni od ich odstrdnenia.

Odovodnenie

Stavebnik Duslo, a.s., Administrativna budova ev. &.1236, 927 03 Sala, ICO: 35 826 487,
podal dna 16.09.2016 navrh na uvedenie stavby ,Intenzifikacia vyrobne modoviny 3% do
trvalého uZivania. Diiom podania ndvrhu bolo zalaté konanie o uvedeni stavby do uZivania
(kolauda¢né konanie). Prevadzkovatel’ podal diia 28. 10. 2016 navrh na preruSenie konania vo veci
vydania kolaudacného rozhodnutia, ktorym bude povolené uZivanie stavby ,Intenzifikdcia
vyrobne mocoviny 3% z dovodu potreby opakovaného vykonania opravneného merania emisii. Na
zaklade uvedeného ndvrhu In3pekcia konanie rozhodnutim g, 7137-
34696/2016/Jak/370210805/KR-Z18 zo dtia 07.11.2016 prerusila a listom & 7137-
34694/2016/Jak/370210805/KR-Z18 zo diia 07. 11.2016 vyzvala prevddzkovatela na doplnenie
podkladov. Prevadzkovatel’ diia 07. 11. 2017 doplnil Spravu o oprdvnenom merani emisii, ¢im
pominuli prekdzky, ktoré zabratiovali d’al§iemu konaniu v predmetnej veci. Indpekcia preskumala
podany ndvrh na kolauddciu — ndvrh na uvedenie stavby do uZivania vrozsahu a v sulade
s ustanovenim § 80 ods. 1 stavebného zdkona ozndmila ucastnikom konania a dotknutym orgédnom
Statnej spravy listom €. 1315-36811/2017/Kap/370210805/KR-Z18 zo diia 24.11.2017 zalatie
kolaudaéného konaniaa zvolala Ustne pojedndvanie, spojené s miestnym zistovanim na den
12.12.2017.

Dnia 08. 12. 2017 prevadzkovatel’ In$pekcii dorudil:

- stihlas Okresného vradu Sala, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, organu Statnej spravy
ochrany ovzdusia ¢ OU-SA-OSZP-2017/008317-3-Ne zo diia 27. 11. 2017 na uZivanie velkého
zdroja zneCistovania ovzdusia ,,1.19. Mocovina 3 v trvalej prevadzke po jeho zmene realiziciou
stavby ,,Intenzifikacia vyrobne mocoviny 3¢,

- vyhodnotenie skusSobnej prevadzky ,, Intenzifikdcia vyrobne mocoviny 3“ zo dria 21. 11. 2017.

Ustneho pojedndvania sa z&astnili zastupcovia stavebnika, InSpektoratu prace Nitra a
InSpekcie. Zoznam ztcastnenych tvori prilohu k protokolu o Gistnom pojedndvani z kolauda¢ného
konania (d’alej len ,,protokol®). V protokole InSpekcia konstatovala, Ze na zdklade preskimania
predlozenych dokladov a miestnej obhliadky stavby zistila, Ze skutoéné prevedenie stavby ani jej
uzivanie nebude ohrozovat’ zdujmy spolo¢nosti, a preto bude mozné vydat’ povolenie na uzivanie

stavby.
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Dtia 12. 12. 2017 — pocas ustneho pojednavania spojeného s miestnym zistovanim bolo
In$pekcii predlozené — Zavdzné stanovisko Inspektordtu prdce Nitra & IPNR/IPNR-
OBOZP/BEZ/2017/2276 zo dia 12. 12. 2017, cit.:

Prevadzkové budovy a objekty 0699

1. Vystupny rebrik na budovu velinu mo&oviny 3 nebol ochranny kd$ opatreny piatimi zvislymi
ochrannymi prvkami, ale len §tyrmi, &¢im porusil ustanovenie § 6 ods.1 pism. a) a § 38 ods. 1
zékona ¢&.124/2006 Z. z. o bezpenosti aochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len zakon &. 124/2006 Z. z.) , nedodrzanim bezpe¢nostnej urovne,
ktora vyplyvaz ¢l.42a 44 STN 74 3282 : 1989

2. Potrubné rozvody pary na kolaudovanej stavbe neboli oznaené¢ v plnom rozsahu podla
parametrov a smerom pretekajucej latky na jednotlivych poschodiach ST1 ,  ¢im porusil
ustanovenie § 6 ods.1 pism. a) a § 38 ods. 1 zadkona ¢.124/2006 Z. z. , nedodrZanim
bezpednostnej Grovne, ktord vyplyvaz ¢l. 8 STN 130072: 1990

3. Nebolo doplnené bezpetnostné oznalenie na hrane okraju zvySenych stupniov pri podlahe pod
aparatmi a potrubia pri podlahe na kolaudovanej stavbe na 3 podlazi, ¢im porusil ustanovenie
§ 6 ods.1 pism. a), d) zdkona ¢.124/2006 Z. z. a § 2 NV ¢. 387/2006 Z. z.

4. Priechody ztuZené pod 0,9 m azniZené pod 2,1m nebolo doplnené bezpecnostné oznacenie,
¢im porusil ustanovenie § 13 ods. 6 zékona ¢.124/2006 Z. z.a § 2 ods. 1 NV ¢. 387/2006 Z. z.

5. Potrubie dusika do kompresorov na prizemi bolo skorodované anebolo oznafené podla
platného predpisu, ¢im porusil ustanovenie § 6 ods.l pism. a), d) a § 38 ods. 1 zakona
¢.124/2006 Z. z. , nedodrzanim bezpelnostnej Grovne, ktord vyplyva z ¢l. 8 STN 130072:
1990

6. Zostup z 4 podlaZia na medziposchodie k aparatu tlakového absorbéra 2232 nebol opatreny
schodikmi resp. rebrikom so zachytnym drZadlom, ¢im porusil ustanovenie § 6 ods. 1 pism. d)
a § 38 ods. 1 zakona ¢&. 124/2006 Z. z. , nedodrzanim bezpe¢nostnej urovne upravenej v ¢l. 44
STN 73 4130 : 1985

7. Prirubové spoje na rozdelovadi pary na 3- poschodi a na ST1 boli skorodované, neoSetrené od
kordzie a niekol’ko potrubnych vetiev pri uzaveroch pary neboli oznacené Stitkom, ¢im porusil
ustanovenie § 6 ods.1 pism. a), d) zdkona ¢.124/2006 Z. z.

8. Prechod medzi 3 podlazim a ST1 nebolo opatrené zabradlim o minimélnej vyske 1,1 m,
doplneny d’al§im horizontdlnym ochrannym prvkom, ¢im porusil ustanovenie § 6 ods. 1 pism.
a), d) vnadviznosti na § 38 ods. 1 zdkona ¢. 124/2006 Z. z., nedodrzanim bezpenostnej
urovne, ktora vyplyva z ¢l. 4.4.1 pismeno b) STN 743305: 2014

9. Nebezpetné miesta, stipy na ST1 neboli vyznagené v plnom rozsahu bezpegnostnym znacenim,
¢im porusil ustanovenie § 6 ods.1 pism. a), d) zdkona ¢.124/2006 Z. z. a § 2 NV ¢&. 387/2006
Z. 2.

10. Potrubia pary mali miestne opotrebované, izolaéné krytie , ¢im porusil ustanovenie § 6 ods.1
pism. a), d) zakona ¢.124/2006 Z. z.

11. Montazny otvor na 3 podlazi nad NTKK nebol viditel'ne zaisteny proti posunutiu a vyznaena
tnosnost’ podlahy na jeho povrchu, ¢im porusil ustanovenie § 6 ods.1 pism. a), d) zdkona
¢.124/2006 Z. z.

VTZ

Elektrické zariadenia 0703

12. Sprievodna technickd dokumentacia, navody na obsluhu a udrzbu elektrickych rozvadzaCov
7S3.3, ZS04, ZS2.1 neboli predloZené v potrebnom rozsahu , ¢im porusil ustanovenie § 13
ods. 1 a ods. 2 zdkona ¢.124/2006 Z. z. a § 6 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.

13. Neboli predlozené osvedCenia o akosti a kompletnosti od elektrickych rozvadzacov ZS3.3,
7S04, 7S2.1, &im porusil ustanovenie § 6 ods.1 pism. a), n) a § 38 ods. 1 zdkona ¢.124/2006 Z.
z., nedodrzanim bezpe¢nostnej trovne ktord vyplyva ¢l. 2 STN 33 1500: 1990
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14. Nebolo predloZené vyhldsenie o zhode od elektrickych rozvadzaov 783.3, 7S04, 7S2.1, ¢im
porusil ustanovenie § 6 ods.1 pism. a), n) zak. &. 124/2006 Z. z. a § 13 zékona ¢. 264/1999 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov (dalej len zakon &. 264/1999 Z. z.)

0704
15. Prestupy kablov cez stenu na prizemi prevadzky neboli zaizolované nehorlavou izolagnou

hmotou, ¢im porusil ustanovenie § 6 ods.1 pism. d) zdkona &.124/2006 Z. z. a § 4 a prilohy ¢. 1
NV €. 391/2006 Z. z.

Tlakové zariadenia 0708

16. Pri kompresore ¢pavku na prizemi bol poskodeny 1 Ks manometra , lebo ukazoval na stupnici
mimo uréené hodnoty tlakomeru, &m porusil ustanovenie § 6 ods.l pism. a), d) zdkona
¢.124/2006 Z. z.

17. Priame teplomery na kompresoroch &pavku a CO2 neboli oznadené &ervenou ryskou na
maximalnej resp. minimalnej teplote z hl'adiska bezpe&nosti technickych zariadeni, ¢im porusil
ustanovenie  § 6 ods.] pism. a) a § 38 ods. 1 zékona &.124/2006 Z. z., nedodrzanim
bezpe¢nostnej urovne ktord vyplyva ¢&l. 4.4.4.1 STN 690012:2014

18. Tlakomer na rozdel'ovaéi pary na medziposchodi 5 a 4 nebol oznaCeny Cervenou ryskou na
maximélnej hodnote tlaku zhladiska bezpeénosti technickych zariadeni, &m porusil
ustanovenie § 6 ods.l pism. a) a § 38 ods. 1 zdkona &.124/2006 Z. z., nedodrzanim
bezpenostnej urovne ktord vyplyva &l. 4.4.2.1 STN 690012:2014

19. Tlakomer na rozdelova¢i pary na medziposchodi 5 a 4 nebol takého rozsahu, aby bola
maximélna prevddzkova hodnota tlaku do 2/3 jeho rozsahu , ¢im porusil ustanovenie § 6 ods.1
pism. a) a § 38 ods. 1 zdkona ¢&.124/2006 Z. z., nedodr¥anim bezpednostnej tGrovne ktora
vyplyva €l. 4.4.2.5 STN 690012:2014

20. Tlakomer na rozdelovadi pary na medziposchodi 5 a 4 nebol opatreny 3-cestnou armatirou,
aby sa dal tento prevadzkovy tlakomer odkontrolovat’ aj kontrolnym tlakomerom , ¢im porusil
ustanovenie § 6 ods.l pism. a) a § 38 ods. 1 zdkona &.124/2006 Z. z., nedodrzanim
bezpecnostnej trovne ktord vyplyva ¢&l. 4.4.2.3 STN 690012:2014

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozuju bezpednost a zdravie osob ani bezpecny stav
stavby a z uvedeného dovodu Inspektorat prace Nitra stihlasi s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia
do uZivania pre predmetni stavbu a Ziada, aby stavebny urad v kolaudaénom rozhodnuti zaviazal
stavebnika odstranit’ uvedené nedostatky a oznamit’ ich odstranenie na prislusny in$pektorat prace
do 28. 02.2018.

Stanovisko InSpekcie:

InSpekcia uvedené nedostatky zapracovala do podmienok pre uzivanie stavby v bode ¢. 6

vyrokovej ¢asti rozhodnutia.

Zoznam predloZenych dokladov je uvedeny v protokole z kolaudaéného konania a doklady st
uloZené v spise.

Na zéklade preskimania a zhodnotenia predloZenych dokladov, vyjadreni dotknutych orgénov
Statnej spravy a vykonaného konania InSpekcia zistila, Ze boli splnené podmienky stavebného
povolenia, povolenia na uZivanie stavby podas skti§obnej prevadzky a stavba vyhovuje vieobecnym
technickym poZiadavkdm na vystavbu a uZivanim stavby nebude ohrozeny Zivot a zdravie osob, ani
Zivotné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Sasti tohto rozhodnutia.

Podanie ndvrhu na vydanie povolenia na uZivanie stavby bolo spoplatnené poplatkom
vo vySke 660 eur prevodom na ulet v stlade s polozkou 62a pism. g) sadzobnika sprdvnych
poplatkov zékona €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.
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Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zékona o spravnom konani moZno podat’ na
Slovensku indpekciu Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava, Stale
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povol'ovania a kontroly, Marianska dolina 7, 949 01 Nitra
odvolanie do 15 dni odo diia dorudenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia u¢astnikovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vy&erpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost moze byt’ preskimana sudom.
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RNDr. Katarina Pillajova
veduca Staleho pracoviska Nitra
IZP Bratislava

Dorucuje sa:
Ucéastnikovi konania: 5
1. Duslo, a.s., Administrativna budova ev. ¢. 1236, 927 03 Sal’a

Obciam (po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia):
2. Obec Trnovec nad Vahom 925 71 Trnovec nad Vahom
3. Obec Mod&enok Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Mocenok

Dotknutym orgianom a organizaciam (po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia):
4. Obec Mocenok (stavebny urad) Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Mocenok
{7 '5) Obec Trnovec nad Vahom (stavebny tirad) 925 71 Trnovec nad Vahom
6. Okresny turad Sala, Odbor starostlivosti o 7P, Hlavna 2/1, 927 01 Sala,
- §tatna sprava ochrany ovzdusia
7. - Statna sprava v odpadovom hospodarstve,
8. - Statna sprava ochrany prirody a krajiny
9. - Statna sprava ochrany vod,
10. - $tatna sprava manazmentu environmentalnych rizik
11. Okresny urad Sal’a, odbor krizového riadenia, Hlavna 2/1, 927 01 Sala
12. Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Nitre, Stefanikova trieda 58, 949 63

Nitra
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13. Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Nitre, DolnoCermanska 64, 949 11
Nitra

14. In3pektorat prace v Nitre, Jelenecka 49, 949 01 Nitra

15. Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Sekcia environmentalneho hodnotenia a riadenia,
Odbor environmentalneho posudzovania, Némestie ludovita Stira 1, 812 35 Bratislava






